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Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje

Instru­»es de Montagem

(Cat. 330-UR25 and Cat. 330-SR25)

Product Installation Data can be downloaded

from our website, www.c3controls.com
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Undervoltage Release / Shunt Release

Disparador de M²nima Tensi·n / Bobina de Disparo

Bobina de Disparo por Subtens«o / Bobina de Disparo § Dist©ncia

Mounting

Montaje

Montagem

Dimensions

Dimensiones

Dimens»es

3

Thank You for choosing

 45.0 mm

[1 49/64 in]

 64.3 mm

[2 17/32 in]

 89.0 mm

[3 1/2 in]

 30.7 mm

[1 13/64 in]

 50.0 mm

[1 31/32 in]

 67.5 mm

[2 21/32 in]

 62.9 mm

[2 15/32 in]

 97.3 mm

[3 53/64 in]

Removing

Desmontaje

Desmontagem

Cat. 330-UR25,

330-SR25

Cat. 330-T25,

330-M25

 17.9 mm

[45/64 in]

 20.7 mm

[13/16 in]

 23.0 mm

[29/32 in]

 19.3 mm

[49/64 in]
 20.6 mm

[13/16 in]

WARNING:

Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.

Installation and maintenance by technical personnel only. Install products in

accordance with the operation instructions and the NEC (U.S. National

Electrical Code) regulations or local applicable codes and standards.

AVERTISSEMENT:

D®branchez le pouvoir(la puissance) avant la suite de n'importe quel travail

sur cet ®quipement. Installation et maintien par personnel technique

seulement. Installez des produits conform®ment aux instructions d'op®ration

et le NEC (le Code £lectrique national am®ricain) des r¯glements ou des

codes applicables locaux et des normes.
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